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Před montáží ohřívače vody a jeho uvedením do provozu se obeznamte s níže uvedeným 
návodem na montáž a použití a se záručními podmínkami a přiloženým návodem na 
obsluhu termostatu. 
Při montáži ohřívače vody a jeho uvedení do provozu je potřebné dodržet podmínky tohoto 

návodu. 

 
 
 
 
 



1. KONSTRUKCE A URČENÍ 
 

Ležaté ohřívače – jsou určené na ohřev a uchovávaní teplé užitkové vody pro potřeby bytů, 
jedno a více generačních rodinných domů a ostatních budov, které jsou vybavené nízko 
teplotními vodními kotli všech druhů.  
Teplo potřebné pro ohřev vody je dodávané pomocí: 

- topné vody (např. kotle ústředního topení) a protéká přes velkoplošný výměník. 
(dvouplášťové, s výměníkem) 

 
Toto teplo proniká přes stěny výměníku a ohřívá teplou užitkovou vodu v nádrži. 
Tlakové nádrže jsou vyrobené z ocelového plechu pokrytého uvnitř speciální vrstvou 
vysokoteplotního keramického smaltu, který tvoří sklovitý povrch a chrání před korozí a 
zajištuje čistou, zdravou vodu. Dodatečným antikorozním zabezpečením nádrží je 
magnéziová anoda, která díky rozdílu elektrochemických potenciálů ocele a magnézia ve 
vodě generuje ochranný proud.  
Tepelnou izolaci nádrže tvoří vrstva z polyuretanové pěny bez freónů* nebo polystyrénové 
pěny*, ochranný obal, v případě verze s opláštěním, je vyrobený z tenkého ocelového plechu 
s povrchovou úpravou práškové barvy* nebo plastu*. 
Ležaté zásobníky a ohřívače jsou přizpůsobené pro montáž elektrického tělesa na hrdlo, s 
izolovanými ohřívacími elementy, která neodebírají proud, který generuje ochranná 
magnéziová anoda pro ochranu nádrže.  
Tím se zvyšuje životnost nádrže jako i životnost magnéziové anody. 
 

 
 
 
 
(* podle verze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konstrukce 
Dvouplášťové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S výměníkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez výměníku 
 
 
 
 
 
 
 
Dvouplášťové se spirálovým výměníkem 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

I – tepelná izolace     
MG – Otvor pro ohřívací element 
KG – Záslepka 1 ½”  
AN – Magnéziová anoda  
MC – Cirkulační otvor ½”  
RK – Uzavřená kapilární trubička Ø12mm 
ZW – Studená užitková voda, přívod ¾” 
CW – Teplá užitková voda, výstup ¾”  
WE – Vstup kotlové vody 1”  
WY – Výstup kotlové vody 1” 



Dvouplášťové 

      

  80 100 120 140 

Objem l 82 104 118 132 

Povrch výměníku m² 0,6 0,7 0,82 0,95 

Konstantní účinnost t.u.v.* 

l/h 

    

80/10/45°C 420 515 610 700 

70/10/45°C 325 430 500 580 

60/10/45°C 250 300 360 410 

Konstantní ohřevný výkon * 

kW 

    

80/10/45°C 16 20 24 28 

70/10/45°C 14 17 20 23 

60/10/45°C 10 12 14 16 

Denní ztráty kW/24h 1,2 1,5 1,8 2,1 

Potřeba ohřívací vody m³/h 1,35 1,5 1,65 1,8 

Ztráta tlaku ve výměníku mbar 32 30 30 28 

Parametry provozu zásobníku  Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,6MPa, tm=80°C 

Parametry ohřívacího média      Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,6MPa, tm=100°C 

Váha výměníku kg 39 51 56 62 

 
S výměníkem 
      

  80 100 120 140 

Objem l 80 100 120 140 

Povrch výměníku m² 0,38 0,46 0,50 0,54 

Konstantní účinnost t.u.v.* 

l/h 

    

70/10/45°C 195 235 255 280 

Konstantní ohřevný výkon * 

kW 

    

70/10/45°C 8 9,7 10,8 11,5 

Denní ztráta kW/24h 1,2 1,5 1,8 2,1 

Parametry práce zásobníku  Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,6MPa, tm=80°C 

Parametre ohřívacího média      Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,6MPa, tm=100°C 

Váha výměníku kg 40 48 51 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dvouplášťové se spirálovým výměníkem 

    

  200 250 

Objem l 193 246 

Povrch výměníku - plášť m² 1,33 1,42 

Konstantní účinnost t.u.v.* 

l/h 

  

70/10/45°C 815 870 

Konstantní ohřevný výkon * 

kW 

  

70/10/45°C 31 33 

Povrch výměníku - spirála m² 0,82 0,96 

Konstantní účinnost t.u.v.* l/h   

70/10/45°C  488 565 

Konstantní ohřevný výkon * kW   

70/10/45°C  20,3 23,5 

Denní ztráty kW/24h 2,8 3,5 

Parametry provozu zásobníku  Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,6MPa, tm=100°C 

Parametry ohřívacího média      Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,3MPa, tm=100°C 

Parametry na straně vody      Maximální tlak a pracovní teplota pr=0,6MPa, tm=80°C 

Váha výměníku kg 90 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALACE 
Ohřívače z důvodu své konstrukce můžou být instalovány pouze ve vodorovné poloze k 
vodovodní síti s tlakem nižším než 0,6 MPa (6 bar).  
Pokud tlak vody přesahuje 0,4 MPa, je doporučené, aby byl ohřívač zabezpečený 
redukčním ventilem nebo tlakovou nádobou na snížení problémového výtoku vody z 
pojistného ventilu.  
Ohřívače mohou být provozované jen se správným pojistným ventilem instalovaným na 
vstupu studené užitkové vody. Ventil chrání zařízení proti nadměrnému tlaku ve vodovodní 
síti nebo před nadměrným tlakem ohřívané vody v nádrži. 
Výměník ohřívače je možné napájet z kotlové vody nízkoteplotního zdroje v uzavřeném 
systému, tj. s tlakovou expanzní nádobou, nebo v otevřeném systému s otevřenou 
expanzní nádobou. 
Maximální pracovní tlak pro výměník, rovněž i pro nádrž je 0,6 MPa (6 bar) a při provozu v 
uzavřeném okruhu ohřívacího systému by měl byť instalovaný pojistný ventil chránící proti 
nadměrnému tlaku. Senzor regulace teploty topného okruhu kotle pro ohřívač by měl být 
umístěný v trubičce teploměru RK v přední části. 
Aby se zabránilo tepelným ztrátám, vedení vody z ÚT by mělo být co nejkratší a dobře 
tepelně izolované. 
Ohřívač, může být připevněný na jakýkoliv robustný úchyt (který umožňuje připojení a 
poskytuje jednoduché použití), nebo použít speciální vzpěry na uchycení do stěny, které 
dodává pod značkou TOPMAX firma Ohřívací technika. 
V místě kde chceme uchytit vzpěry, by měla být dostatečně pevná stěna, která udrží váhu 
vodou naplněné nádrže. 
Z tohoto důvodu by se průměr díry ve stěně (kotvy) měly shodovat s velikostí šroubů. 
Každý z držáků by měl být uchycený na stěně s minimálně 3-mi šrouby. 

Vzhledem k nutnosti pravidelné výměny magnéziové anody, která je 
umístěná v boční části ohřívače, je potřebné dodržování průměrné 
vzdálenosti od stěny nebo jiné pevné překážky. 

V případě montáže el. ohřívací spirály je nutné minimální vzdálenost zachovat též ze strany 

záslepky.  
To umožní, případné budoucí instalace/výměny el. ohřívače. 
 

 Spirála  80 100 120 140 

L min 1500  mm 500 500 500 500 

 2000 mm 500 500 500 500 

 3000 mm 430 430 430 430 

 4500 mm - 540 540 540 

 6000 mm - - 650 650 

 9000 mm - - - - 

M min  mm 300 360 360 350 

M min – minimální vzdálenost od stěny pro magnéziovou anodu. 

L min – min vzdálenost od stěny pro el. spirálu 

 
 
 
 
 



Instalace ohřívače TOP-SPI 
 

S ohledem na specifické přizpůsobení ohřívačů pro smaltované nádrže  

(izolované topné tělesa neodebírají ochranný proud generovaný magnéziovou anodou) 

v průběhu záruční doby nádrže mohou být použité pouze ohřívače pro ně určené. 

Je to jedna z podmínek záruky na nádrž. 
Spirály jsou dodávané společností Ohřívací technika pod značkou TOPMAX pro použití se všemi 

ohřívači dodávanými pod touto značkou. 

Jsou vyráběné ve verzích 
Pro 230V s výkonem 1,5 a 2,0 kW 
Pro 400 V třífázové napětí o výkonech 3,0 / 4,5 / 6,0 kW 
 
 

Je důležité volný konec žluto-zeleného ochranného vodiče vyvedeného z označeného spoje 
na el. spirále G, nevyhnutelné spojit pomocí M4 šrouby s ploškou uzemnění, která je 
umístěná na kovové nádobě viz obrázek.  
Pokud je uvedený žluto-zelený vodič příliš krátký měl by se nahradit delším, poskytujícím 
dobrý elektrický kontakt na obou stranách. 

 
 

 
Spirála a kovová nádrž musí být spojené ochranným vodičem na 

označených spojích na obou stranách. 

VAROVANÍ!  

Nevkládejte konektor napájení do elektrické zásuvky, bez toho aby, jste se 

ubezpečili, že nádrž je naplněná vodou. 

VAROVANÍ!  

V době trvání záruky na nádrž je možné používat pouze spirály TOPMAX. 

 

 
 
 



Nastavení teploty 
 
U ohřívačů s manuálním nastavením 

 
 
 
 
VAROVANÍ! 
 

1. Pojistný ventil musí být namontovaný přímo na přívod studené 

vody.  
 
Musí být namontovaný tak, aby šipky ventilu byly v souladu se 

směrem průtoku vody.  
 
 
2. Mezi pojistným ventilem a ohřívačem nesmí být 

nainstalovaný uzavírací ventil.  
 
 
3. Provoz nádrže bez pojistného ventilu nebo s poškozeným pojistným 

ventilem není povolen, protože existuje riziko poškození ohřívače a 

ohrožení života a zdraví lidí a způsobuje ztrátu nároku na záruku.  
 
 

4. Pro pojistné ventily s funkcí, která umožňuje snížení tlaku vody 

v ohřívači, musí být takovýto ventil a instalace do vzdálenosti nejméně 

5 m odolná vůči teplotě 90 ° C 

 
 



PROVOZ A ÚDRŽBA  
 

- Alespoň každých 14 dní zkontrolovat správnou funkci 
bezpečnostních ventilů  
(příp. v závislosti na doporučení výrobce ventilů).  

- Chvilkový malý výtok vody z pojistného ventilu po dobu ohřevu vody je normální a 
potvrzuje správnou funkci pojistného ventilu.  
Aby se tomu zabránilo doporoučí se instalace vhodné tlakové expanzní nádoby, 
která se bude plnit rostoucím objemem vody, bez odpouštění přes pojistný ventil.  
Takovéto zařízení se doporučuje, když tlak vody v rozvodech přesahuje 0,4 MPa 
(4 bar), kdy časté úniky vody z ventilu začínají být problematické.  

 
Pokud je tlak vody na přívodu vyšší než 0,6 MPa (6 bar) je nutné použít redukční 
ventil.  
VAROVANÍ!  
Trvalý únik vody z pojistného ventilu svědčí o selhání pojistného ventilu nebo 
vysokém tlaku vody. Nikdy jakýmkoliv způsobem nezakrývejte výtokový otvor. 

 
-  Pravidelně, v závislosti od tvrdosti vody odmontujte el. ohřívač a odstraňte 

nahromaděné kaly a vodní kameň. 
- Nejméně jednou za 18 měsíců je potřebné nahradit magnéziovou anodu za novou. 

Magnéziová anoda je umístěná v otvoru v boční časti nádrže. 
 (oproti zátce pro el. ohřívač). 
 
Před vyšroubováním zátky s magnéziovou anodou: 

- Zkontrolujte tlak topné vody, nesmí být vyšší než 0,2 MPa, pokud je to třeba, 
snižte na tuto hodnotu.  

- Zavřete ventil na vstupu studené vody a topné vody a otevřete jeden z ventilů 
výstupu teplé vody.  

- Vypustíte asi  2/3 objemu vody z nádrže.  
- Odšroubujte kryt z magnéziové anody a našroubujte na jeho místo kryt s 

novou magnéziovou anodou a těsněním.  
- Zkontrolujte, či nedochází k únikům okolo těsnění pod tlakem, při opětovném 

napouštění vody do nádrže.  
 

Vzhledem k tomu, že při čištění nádrže a výměně magnéziové anody je nutné 
rozebrat nádrž, uvedené úkony se doporučuje svěřit kvalifikované osobě. 
Odpovídající magnéziové anody je možné zakoupit v místě prodeje nebo u výrobce 
ohřívače. 
 
 
VAROVANÍ!  
Magnéziová anoda slouží na ochranu proti korozi smaltovaných nádrží a její 
pravidelná kontrola, a náhrada za novou, je nutná pro zachování záruky na nádrž. 
Opotřebované anody a potvrzení o jejich výměně (doklad o nákupu anody) je 
potřebné uschovat pro možnost nahlédnutí s ohledem na servis a záruku v případě 
poškození ohřívače. 
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Pred montážou ohrievača vody a jeho uvedením do prevádzky sa oboznámte s nižšie 
uvedeným návodom na montáž a použitie a so záručnými podmienkami a priloženým 
návodom na obsluhu termostatu. 
Pri montáži ohrievača vody a jeho uvedení do prevádzky je potrebné dodržať požiadavky tohto 

návodu. 

 
 
 
 
 
 
 



1. KONŠTRUKCIA A URČENIE 
 
Ležaté ohrievače - sú určené na ohrievanie a uchovávanie teplej úžitkovej vody pre potreby 
bytov, jedno-a viac rodinných domov a ostatných budov ktoré sú vybavené nízko teplotnými 
vodnými kotlami všetkých druhov.  
Teplo potrebné na ohrev vody je dodávané pomocou: 

- vykurovacej vody (napr. kotly ústredného kúrenia) a preteká cez veľkoplošný 
výmenník. (dvojplášťové, s výmenníkom) 

 
Toto teplo preniká cez steny výmenníka a ohrieva teplú úžitkovú vodu v nádrži. 
Tlakové nádrže sú vyrobené z oceľového plechu pokrytého vo vnútri špeciálnou vrstvou 
vysokoteplotného keramického smaltu, ktorý tvorí sklovitý povrch a chráni pred koróziou a 
zaisťuje čistú, zdravú vodu. Dodatočným antikoróznym zabezpečením nádrží je magnéziová 
anóda, ktorá vďaka rozdielu elektrochemických potenciálov ocele a horčíka vo vode generuje 
ochranný prúd.  
Tepelnú izoláciu nádrže tvorí vrstva z polyuretánovej peny bez freónu* alenbo 
polystyrénovej peny*, ochranný obal , v prípade verzie s opláštením,  je vyrobený z tenkého 
oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovej farby*alebo plastu*. 
Ležaté zásobníky a ohrievače  sú prispôsobené pre montáž elektrického telesa na  hrdlo, s 
izolovanými ohrievacími elementmi , ktorá neodoberajú prúd, ktorý generuje ochranná 
horčíková anóda pre ochranu nádrže.  
Tým sa zvyšuje životnosť nádrže ako aj životnosť magnéziovej anódy. 
 

 
 
 
(* podľa verzie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konštrukcia 
Dvojplášťové 
 
 
 
 
 
 
 
S výmenníkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez výmenníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvojplášťové so špirálovým výmenníkom 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

I – tepelná izolace     
MG – Otvor pro ohřívací element 
KG – Záslepka 1 ½”  
AN – Magnéziová anoda  
MC – Cirkulační otvor ½”  
RK – Uzavřená kapilární trubička Ø12mm 
ZW – Studená užitková voda, přívod ¾” 
CW – Teplá užitková voda, výstup ¾”  
WE – Vstup kotlové vody 1”  
WY – Výstup kotlové vody 1” 



Dvojplášťové 
 

      

  80 100 120 140 

Objem l 82 104 118 132 

Povrch výmenníka m² 0,6 0,7 0,82 0,95 

Konštantná účinnosť t.u.v.* 

l/h 

    

80/10/45°C 420 515 610 700 

70/10/45°C 325 430 500 580 

60/10/45°C 250 300 360 410 

Konštantný ohrevný výkon * 

kW 

    

80/10/45°C 16 20 24 28 

70/10/45°C 14 17 20 23 

60/10/45°C 10 12 14 16 

Denná strata kW/24h 1,2 1,5 1,8 2,1 

Potreba ohrievacej vody m³/h 1,35 1,5 1,65 1,8 

Strata tlaku vo výmenníku mbar 32 30 30 28 

Parametre prace zásobníka  Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,6MPa, tm=80°C 

Parametre ohrievacieho 

činiteľa 

     Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,6MPa, tm=100°C 

Váha výmenníka kg 39 51 56 62 

 
S výmenníkom 
 
 
      

  80 100 120 140 

Objem l 80 100 120 140 

Povrch výmenníka m² 0,38 0,46 0,50 0,54 

Konštantná účinnosť t.u.v.* 

l/h 

    

70/10/45°C 195 235 255 280 

Konštantný ohrevný výkon * 

kW 

    

70/10/45°C 8 9,7 10,8 11,5 

Denná strata kW/24h 1,2 1,5 1,8 2,1 

Parametre prace zásobníka  Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,6MPa, tm=80°C 

Parametre ohrievacieho 

činiteľa 

     Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,6MPa, tm=100°C 

Váha výmenníka kg 40 48 51 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dvojplášťové so špirálovým výmenníkom 

    

  200 250 

Objem l 193 246 

Povrch výmenníka - plášť m² 1,33 1,42 

Konštantná účinnosť t.u.v.* 

l/h 

  

70/10/45°C 815 870 

Konštantný ohrevný výkon * 

kW 

  

70/10/45°C 31 33 

Povrch výmenníka - špirála m² 0,82 0,96 

Konštantná účinnosť t.u.v.* l/h   

70/10/45°C  488 565 

Konštantný ohrevný výkon * kW   

70/10/45°C  20,3 23,5 

Denné straty kW/24h 2,8 3,5 

Parametre prevádzky zásobníku  Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,6MPa, tm=100°C 

Parametre ohrievacieho média      Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,3MPa, tm=100°C 

Parametre na strane vody      Maximálny tlak a pracovná teplota pr=0,6MPa, tm=80°C 

Váha výmenníka kg 90 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INŠTÁLACIA 
 

Ohrievač z dôvodu svojej konštrukcii môže byť inštalovaný iba vo vodorovnej polohe k 
vodovodnej sieti s tlakom nižším ako 0,6 MPa (6 bar).  
Ak tlak vody presahuje 0,4 MPa, je odporúčané, aby bol ohrievač zabezpečený 
redukčným ventil alebo tlakovou nádobou na zníženie problémového výtoku vody z 
poistného ventilu.  
Ohrievače môžu byť prevádzkované len so správnym poistným ventilom inštalovaným na 
vstupe studenej úžitkovej vody. Ventil chráni zariadenie proti nadmernému tlaku vo 
vodovodnej sieti alebo pred nadmerným tlakom ohrievanej vody v nádrži. 
Výmenník ohrievača je možne napájať z kotlovej vody nízkoteplotného zdroja v 
uzavretom systéme, tj. s tlakovou expanznou nádobou, alebo v otvorenom systéme 
s otvorenou expanznou nádobou. 
Maximálny pracovný tlak pre výmenník, rovnako ako pre nádrž je 0,6 MPa (6 bar) a pri práci 
v uzavretom okruhu ohrievacieho systému by mal byť inštalovaný poistný ventil chrániaci 
proti nadmernému tlaku. Senzor regulácie teploty vykurovacieho okruhu kotla pre ohrievač 
by mal byť umiestnený v rúrke teplomeru RK v prednej časti. 
Aby sa zabránilo tepelným stratám, vedenie vody z UK by mala byť čo najkratšia a dobre 
tepelne izolované. 
Ohrievač, môžete byť pripevnený na akýkoľvek dostatočne robustný úchyt (ktorý umožňuje 
pripojenie a poskytuje jednoduché použitie), alebo použiť osobitné vzpery na uchytenie do 
steny dodávané pod značkou TOPMAX. 
V mieste kde chceme uchytiť vzpery, by mala byť dostatočne pevná štruktúru, ktorá udrží 
váhu vodou naplnenej nádrže. 
Z tohto dôvodu by sa priemer diery v stene (kotvy) mali zhodovať s veľkosťou skrutiek. 
Každý z držiakov by mala byť uchytený na stene s minimálne 3-mi skrutkami. 

Vzhľadom k nutnosti pravidelnej výmeny magnéziovej anódy, ktorá je 
umiestnená v bočnej  časti ohrievača, je potrebné udržiavanie 
primeranej vzdialenosti od steny alebo inej pevnej prekážky. 

V prípade montáže el. ohrievacej špirály je nutné minimálnu vzdialenosť zachovať tiež zo 

strany záslepky.  
To umožní,  prípadné budúce inštalácie/výmeny el. ohrievača. 
 

 Špirála  80 100 120 140 

L min 1500  mm 500 500 500 500 

 2000 mm 500 500 500 500 

 3000 mm 430 430 430 430 

 4500 mm - 540 540 540 

 6000 mm - - 650 650 

 9000 mm - - - - 

M min  mm 300 360 360 350 

 

M min – minimálna vzdialenosť od steny pre magnéziovú anódu. 

L min – min vzdialenosť od steny pre el. špirálu 

 

 

 



Inštalácia el. ohrievacej vložky TOP-SPI 
 

Vzhľadom na špecifické prispôsobenie ohrievačov pre smaltované nádrže  

(izolované vykurovacie telesá neodoberajú ochranný prúd generovaný magnéziovou anódou) 

v priebehu záručnej doby nádrže môžu byť použité iba ohrievače pre ňu určené. 

Je to jedna z podmienok záruky na nádrž. 
Ohrievače sú dodávané pod značkou TOPMAX pre použitie so všetkými ohrievačmi vyrábanými 

touto spoločnosťou. 
Sú vyrábané vo verziách 
Pre  230V s výkonom 1,5 a 2,0 kW 
Pre  400 V trojfázový prúd vo výkonoch 3,0 / 4,5 / 6,0 kW 
 
 

Je dôležité voľný koniec žlto-zeleného ochranného vodiča vyvedeného  z označeného spoja 
na el. špirále G, nevyhnutné spojiť pomocou M4 skrutky s plôškou uzemnenia, ktorá je 
umiestnená na kovovej nádobe viď obrázok.  
Ak je uvedený žlto-zelený vodič príliš krátky mal by sa nahradiť dlhším, poskytujúcim dobrý 
elektrický kontakt na oboch stranách. 

 
 

 
Špirála a kovová nádrž musia byť spojené ochranným vodičom na 

označených spojoch na oboch stranách. 

VAROVANIE!  

Nevkladajte konektor napájania do elektrickej zásuvky, bez toho aby ste sa 

ubezpečili, že nádrž je naplnená vodou. 

VAROVANIE!  

Počas záruky na nádrž je možné použiť iba špirály od výrobcu ZUG 

ELEKTROMET. 

 

 



Nastavenie teploty 
 
U ohrievačov s manuálnym nastavovaním 

 
 
 
 
VAROVANIA! 
 

4. Poistný ventil musí byť namontovaný priamo na prívod 

studenej vody.  
 
Musí byť namontovaný tak, aby šípky ventila boli v súlade so 

smerom prietoku vody.  
 
 
5. Medzi poistným ventilom a ohrievačom nesmie byť 

nainštalovaný uzatvárací ventil.  
 
 
6. Prevádzka nádrže bez poistného ventilu alebo s poškodeným 

poistným ventilom nie je povolená, pretože existuje riziko poškodenia 

ohrievača a ohrozenia života a zdravia ľudí a spôsobuje stratu nároku 

na záruku.  
 
 

4.Pre poistné ventily s funkciou, ktorá umožňuje zníženie tlaku vody v 

ohrievači musí byť takýto ventil a inštalácia do vzdialenosti najmenej 5 

m odolná voči teplote 90 ° C 

 



PREVÁDZKA A ÚDRŽBA  
 

- Aspoň každých 14 dní skontrolovať správnu funkciu ventilov 
bezpečnosti  
(príp. v závislosti od odporúčania výrobca ventilov).  

- Chvíľkový malý výtok vody z poistného ventilu počas nahrievania vody je normálny 
a potvrdzuje správnu funkciu poistného ventilu.  
Aby sa tomu zabránilo odporúča sa inštalácia vhodnej tlakovej expanznej nádoby, 
ktorá sa bude plniť rastúcim objemom vody, bez odpúšťania cez poistný ventil.  
Takéto zariadenie sa odporúča, keď tlak vody v rozvodoch presahuje 0,4 MPa (4 
bar), kedy časté úniky vody z ventilu začínajú byť problematické.  

 
Ak je tlak vody v prívode vyšší ako 0,6 MPa (6 bar) je nutné použiť redukčný ventil.  

 
VAROVANIE!  
Stály únik vody z poistného ventilu svedčí o zlyhaní poistného ventilu alebo 
vysokom tlaku vody. Nikdy akýmkoľvek spôsobom nezakrývajte výtokový otvor. 

 
-  Pravidelne, v závislosti od tvrdosti vody odmontujte el. ohrievač a 

odstráňte nahromadené kaly a vodný kameň. 
- Najmenej raz za 18 mesiacov je potrebné nahradiť horčíkovú anódu za novú. 

Magnéziová anóda je umiestnená v otvore v bočnej časti nádrže. 
 (oproti zátke pre el. ohrievač). 
 
Pred vyskrutkovaním čiapky s magnéziovou anódou: 

- Skontrolujte tlak vykurovacej vody, nesmie byť vyšší ako 0,2 MPa, ak je to 
potrebné, znížte na túto hodnotu.  

- Zatvorte ventil na vstupe studenej vody a vykurovacej vody a otvorte jeden z 
ventilov výstupu teplej vody.  

- Vypustite asi  2/3 objemu vody z nádrže.  
- Odskrutkujte kryt z horčíkovej anódy a naskrutkujte na jeho miesto kryt s 

novou magnéziovou anódou a tesnením.  
- Skontrolujte, či nedochádza k únikom okolo tesnenia pod tlakom, pri 

opätovnom napustení vody do nádrže.  
 

Vzhľadom k tomu, že pri čistení nádrže a výmene magnéziovej anódy je nutné 
rozobrať nádrž, uvedené úkony sa odporúča zveriť kvalifikovanej osobe. 
Odpovedajúce magnéziové anódy je možné zakúpiť v mieste predaja alebo u 
výrobcu ohrievača. 
 
VAROVANIE!  
Magnéziová anóda slúži pre ochranu proti korózii smaltovaných nádrží a jej 
pravidelná kontrola, a náhrada za novú, je nutná pre zachovanie záruky na nádrž. 
Opotrebované anódy a potvrdenie o ich výmene (doklad o nákupe anódy) je 
potrebné uschovať pre možnosť nahliadnutia s ohľadom na servis a záruku v 
prípade poškodenia ohrievača. 
 

 



Podmínky záruky CZ 
 
1. Délka záruky 
 Na ohřívače je poskytovaná záruka v délce 
 

Smaltovaní nádrže:  48 měsíců od zakoupení 
Ostatní díly:  24 měsíců od zakoupení 
 

Záruka se nevztahuje na magnéziovou anodu, která podléhá opotřebení a její životnost je přímo závislá na 
kvalitě vstupní vody. 

2. Podmínky záruky  
2.1 Výrobce zodpovídá za správnou funkčnost zařízení pod podmínkou, že bude instalovaný, spuštěný a používaný 

shodně s informacemi poskytovanými v tomto návodě. 
2.2 Po dobu trvání záruční lhůty výrobce nese záruční zodpovědnost, pouze za chyby a závady, které vznikly vinou 

výrobce. 
2.3 Po dobu trvaní záruky má uživatel právo na bezplatné opravy chyb vzniklých vinou výrobce. 
    Závady, které budou odstraňované v co nejkratším čase  

– maximálně však do 14 pracovních dní od písemného nahlášení. 
 Ve výjimečných případech např. nedostupnosti náhradního dílu, se může datum opravy prodloužit do 30 dní. 
2.4 Na všechny poruchy nebo přerušení provozu způsobené: 
 - instalací a používáním v rozporu s návodem a platnými zákony a normami 
 - nesprávným výběrem zařízení 
 - fyzické poškození způsobené uživatelem  

- nesprávnou instalací 
Se nevztahuje záruka. 
Rovněž se záruka nevztahuje na zařízení používané: 
-  s opotřebovanou magnéziovou anodou 
- u kterého zákazník neprokáže pravidelné výměny opotřebované anody 
(doklad o koupi anody/instalaci příp. její výměně) 

2.5 Uživatel je povinný uhradit náklady spojené s prací a výjezdem servisního technika v případě neoprávněné 
reklamace nebo vyzvaní k: 

 - opravě poškození, které bylo způsobené uživatelem 
  - zařízení na kterém byly provedené úpravy nebo opravy svépomocí. 
 - provedení prohlídky zařízení 
 - z důvodu nemožnosti provedení opravy na základě: 
  -  nesprávné instalace zařízení 
  -  nemožnosti demontáže zařízení 
2.6 Uživatel ztrácí právo na záruku v následujících případech: 
 - uskutečnění svépomocných změn v konstrukci zařízení 

- nevzetím v úvahu doporučení k instalaci, údržbě nebo provozu uvedené v tomto návode  
- zkoušení těsnosti zařízení pomocí tlaku vzduchu 
- nevyrovnání finančních závazků vůči výrobci nebo prodejci uvedených v bode 2.5 
- opravy zařízení v čase trvaní záruční doby jinou osobou než osobou oprávněnou výrobcem pro provádění oprav . 
- poškození nebo nesprávného provozu z důvodu: 
 - nesprávné přepravy 
 - nesprávné instalace 
 - překročení nejvyšší povolené teploty 
 - znečistěné vody v instalaci 
 - spuštění zařízení bez napuštění vody do zařízení 

2.7 Záruka se nevztahuje na poškození zařízení z důvodu atmosférických a živelných projevu, blesku, přepětí v el. síti, 
znečištění jako i poškození mechanického, chemického a tepelného charakteru a taktéž opravy nebo úpravy 
vykonané nepověřenými osobami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatní 
 
3.1 Výrobce nenese zodpovědnost za nesprávně zvolený typ zařízení. 
3.2 Výrobce rozhoduje o způsobu opravy. 
3.3 Reklamaci je potřebné nahlásit písemně (mail, pošta) servisnímu středisku nebo prodejci v co nejkratším čase. 
 Kontakt na servisní středisko:  

OHŘÍVACÍ TECHNIKA a.s. e-mail: servis@topmax.eu 
3.4 Pro uznání záruky je potřebné doložit následující dokumenty: 
 - doklad o zakoupení zařízení 
 - vyplněný záruční list 

Všechny tyto dokumenty je uživatel povinný uchovávat po dobu celé doby trvání záruky a ukázat je vyžádání 
servisního technika. 

3.5 Záruka se vztahuje pouze na zařízení zakoupené a instalované výhradně na území ČR. 
3.6 Ve výše neuvedených případech se reklamace řídí Občanským zákoníkem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Podmienky záruky SK 

 
1. Dĺžka záruky 
 Na ohrievače je poskytovaná záruka v dĺžke 
 

Smaltovanie nádrže:  48 mesiacov od zakúpenia 
Ostatné diely:  24 mesiacov od zakúpenia 
 

Záruka sa nevzťahuje ma magnéziovú anódu ktorá podlieha opotrebeniu a jej životnosť je priamo závislá na 
kvalite vstupnej vody. 

2. Podmienky záruky  
2.1 Výrobca zodpovedá za správnu funkčnosť zariadenia pod podmienkou, že bude inštalovaný, spustený a používaný 

zhodne s informáciami poskytovanými v tomto návode. 
2.2 Počas trvania záručnej lehoty výrobca nesie záručnú zodpovednosť, iba za chyby a závady, ktoré vznikli vinou 

výrobcu. 
2.3 Počas trvania záruky má užívateľ právo na bezplatné opravy chýb vzniknutých vinou výrobcu. 
    Závady, ktoré budú odstraňované v čo najkratšom čase  

– maximálne však do 14 pracovných dní od písomného nahlásenia. 
 Vo výnimočných prípadoch napr. nedostupnosti náhradného dielu, sa môže dátum opravy predĺžiť do 30 dní. 
2.4 Na všetky poruchy alebo prerušenia práce spôsobené: 
 - inštaláciou a používaním v rozpore s návodom a platnými zákonmi a normami 
 - nesprávnym výberom zariadenia 
 - fyzické poškodenia spôsobené užívateľom  

- nesprávnou inštaláciou 
Sa nevzťahuje záruka. 
Rovnako sa záruka nevzťahuje na zariadenie používané: 
-  s opotrebovanou magnéziovou anódou 
- u ktorého zákazník nepreukáže pravidelné výmeny opotrebovanej anódy 
(doklad o kúpe anódy/inštalácii príp. jej výmene) 

2.5 Užívateľ je povinný uhradiť náklady spojené s prácou a výjazdom servisného technika v prípade neoprávnenej 
reklamácie alebo vyzvania k: 

 - oprave poškodenia, ktoré bolo spôsobené užívateľom 
  - zariadeniu na ktorom boli prevedené svojpomocné úpravy alebo opravy. 
 - prevedeniu prehliadky zariadenia 
 - z dôvodu nemožnosti prevedenia opravy na základe: 
  -  nesprávnej inštalácie zariadenia 
  -  nemožnosti demontáže zariadenia 
2.6 Užívateľ stráca právo na záruku v nasledujúcich prípadoch: 
 - uskutočnenie svojpomocných zmien v konštrukcii zariadenia 

- nebratím v úvahu odporučenia k inštalácii, údržbe alebo prevádzke uvedené v tomto návode  
- skúšania tesnosti zariadenia pomocou tlakovania vzduchu 
- nevyrovnania finančných záväzkov voči výrobcovi alebo predajcovi uvedených v bode 2.5 
- opravy zariadenia v čase trvania záručnej doby inou osobou ako osobou oprávnenou výrobcom pre prevádzanie 
opráv. 
- poškodení alebo nesprávnej prevádzky  z dôvodu: 
 - nesprávnej prepravy 
 - nesprávnej inštalácie 
 - prekročenia najvyššej povolenej teploty 
 - znečistenej vody v inštalácii 
 - spustení zariadenia bez napustenia vody do zariadenia 

2.7 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia zariadenia z dôvodu atmosférických a živelných prejavov, blesku, prepätia 
v el. sieti, znečistenia ako aj poškodenia mechanického, chemického a tepelného charakteru a taktiež opravy 
alebo úpravy vykonané nepoverenými osobami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatné 
 
3.1 Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávne zvolený typ zariadenia. 
3.2 Výrobca rozhoduje o spôsobe opravy. 
3.3 Reklamáciu je potrebné nahlásiť písomne (mail, pošta) servisnému stredisku alebo predajcovi v čo najkratšom 

čase. 
 Kontakt na servisné stredisko:  

Ohrievacia Technika s.r.o.  servis@ohrievaciatechnika.sk 
3.4 Pre uznanie záruky je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty: 
 - doklad o zakúpení zariadenia 
 - vyplnený záručný list 

Všetky tieto dokumenty je užívateľ povinný uchovávať počas celej doby trvania záruky a preukázať ich na 
vyžiadanie servisného technika. 

3.5 Záruku sa vzťahuje iba na zariadenia zakúpené a inštalované výhradne na území SR. 
3.6 Vo vyššie neuvedených prípadoch sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁRUČNÍ LIST  

Typ zařízení / Typ zariadenia  

 

 

 
     

Číslo dokladu o zakoupení 
Číslo dokladu o zakúpení  

Uživatel zařízení má nárok v záruční době na bezplatné odstranění všech poruch na zařízení, 
které vznikly vinou výrobce. 
Záruční podmínky jsou uvedené v návodě na použití a obsluhu, který je dodávaný se zařízením. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Užívateľ zariadenia ma nárok v záručnej dobe na bezplatné odstránenie všetkých porúch na zariadení, 
ktoré vznikli vinou výrobcu. 
Záručné podmienky sú uvedené v návode na použitie a obsluhu, ktorý je dodávaný so zariadením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění a zodpovědnosti 
Firma nebo realizátor montáže, spuštění, 
opravy nebo servisní kontroly podpisem 
potvrzuje, že toto vykonal shodně s platnými 
normami a shodně s návodem a 
odporučeními výrobce. 
----------------------------------------------------------- 
Upozornenia a zodpovednosti 
Firma alebo realizátor montáže, spustenia, 
opravy alebo servisnej kontroly podpisom 
potvrdzuje, že tieto vykonal zhodne s platnými 
normami a zhodne s návodom a 
odporúčaniami výrobcu. 

Datum, razítko ,podpis 
prodejce / predajcu 

 

 

Prohlášení uživatele CZ: 
Tímto prohlašuji, že: 
- zařízení je instalované v souladu s návodem. 
- zařízení bylo namontované oprávněnou 
osobou/firmou a řádně mě 
seznámili s obsluhou a odevzdali doklady a 
návody od zařízení. 
- beru na vědomí doporučení montáže 
a používání od výrobce. 
- potvrzuji správnou funkci při spuštění. 

Datum instalace, podpis realizátora  

Prehlásenie užívateľa SK: 
Týmto vyhlasujem, že : 
- zariadenie je inštalované v súlade s návodom. 
- zariadenie bolo namontované oprávnenou 
osobou/firmou a riadne ma 
oboznámili s prevádzkou a odovzdali doklady a 
návody od zariadenia. 
- beriem na vedomie odporúčania montáže a 
používania od výrobcu. 
- potvrdzujem správnu funkciu pri spustení. 

  

Datum, podpis 
majitele / majiteľa  

 
 



 
 
 

Opravy 

 

 

 

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Výměník Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

       

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Výměník Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

       

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Výměník Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

        

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Výměník Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

        

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Výměník Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

        
 


